
ET III - Kap. 1.1-F1 
 
 

Symmetrisches Drehstromsystem 



ET III – Kap. 1.1-F2 
 
Sternschaltung – Vierleiternetz 
 
                                                                                                             



ET III – Kap. 1.1 – F3a 

Leistungen im symmetrischen Drehstromsystem 
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ET III – Kap.1.1-F3 
 
 

Leistungsmessung im Drehstromsystem 
 

a)  Messung mit künstlichem Sternpunkt 

 
 
 

b) 



ET III – Kap. 1.1-F4 
 
 

Unsymmetrische Drehstromsysteme 
 

 
Mögliche Ursachen der Unsymmetrie: 
 
• ϕStra ≠ ϕStrb ≠ ϕStrc 
 
• ZStra ≠ ZStrb ≠ ZStrc                       Berechnung für alle Stränge 
                                                  erforderlich 
• U1N ≠ U2N  ≠ U3N 

 
 

 

 
 
Sonderfälle: symmetrisches Spannungssystem der Quelle in 
                     Sternschaltung und Annahme eines starren 
                     Netzes (Zi ;  ZL = 0) 
 
 
Fall 1: Sternpunkt N der Quelle und Sternpunkt N‘ des 
           Verbrauchers sind starr verbunden (ZN = 0) 
           für ZStra  ≠ ZStrb  ≠ ZStrc bleibt Symmetrie der 
           Außenleiterspannungen U1N ; U2N ; U3N erhalten, 
           es fließt ein Ausgleichstrom IN ≥ 0 
 
 
Fall 2:  Sternpunkt N der Quelle und Sternpunkt N‘ sind nicht 
            starr verbunden (ZN > 0) 
            für ZStra  ≠ ZStrb  ≠ ZStrc werden die Außenleiter- 
            spannungen U1N ; U2N ; U3N unsymmetrisch, es tritt eine 
            Sternpunktverlagerungsspannung UNN‘ > 0 auf   
            und  IN ≥ 0 
 
  
 



              ET III - Kap. 1.1-F5 

 

 

 

 

 

 

 

unsymmetrische Drehstromverbraucher 
bei starrer Leiter- und Sternpunktverbindung 
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Z1 Z2 Z3 

L1‘ 

L2‘ 

L3‘

‘ 



ET III - Kap. 1.1-F6               

 

 

 

 

 

 

 

unsymmetrische Drehstromverbraucher 
bei starrer Leiter- aber nichtstarrer Sternpunktverbindung 

N‘ 

Z1 Z2 Z3 

L1‘ 

L2‘ 

L3‘

‘ 

UNN‘ 

U1N‘ U2N‘ U3N‘ 
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